
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATORJA A LA LIClTAClÓN PÚBLICA DE CARÁ(:TER NACIONAL,. 

DE PARTlClPAClÓN ELECTRóNICA MOMERO LA·011B00001·E3619·2022 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO De 11INSTAl.ACtON DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ElBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONA� CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INCENIERfA EN INTELIOENCIA ARTIFICIAL Y LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPtnO fHCOM}" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

En la Ciudad de M éxico, s iendo las 11:00 horas del día 5 de septiembre de 2022, en la Di rección d e  Recu rsos 
Materiales e I nfraestructu ra del  I PN ,  ubicada en Av. M iguel  Othón de Mendizába l s/n, esq. Av. M ig u el Bernard,  
Col .  La Esca lera, Demarcación Territor ia l  Gustavo A.  Madero, C.P.  07320, se reu n ieron los servidores públ icos 
cuyos nombres y firmas aparecen al fi na l  de la presente Acta, con objeto de l leva r a cabo la Junta de 
Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación ind icada al rubro, de acuerdo a lo p revisto en los a rtículos 33, 33 
Bis y 37 Bis de la Ley de Adq u isiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ ico (en adela nte la "Ley"). 
a rtículos 45 y 46 de su Reg lamento, así como del numera l 3.13 "Acto de J u nta de Aclaraciones", de la 
Convocatoria del presente proced imiento de contratación. 

Este acto es presidido por el Mtro. Alfredo Armando Becerril Castil lo, Director de Recursos M ateria les e 
I nfraestructu ra del  I P N, facu ltado por el N umera l Vl .4.3. de las Políticas, Bases y Li neamientos en M ateria de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de l  I nstituto Pol itécnico N aciona l (POBAL I N ES). e l  cual  es  asistido 
por el Lic. Gerardo Alfredo lcaza Palacio, Jefe de la División de Adq uisición de Bienes y Servicios y el Lic. Juan 
Manuel Padrón Bribiesca, J efe del Departa mento de Compras, ambos de la Di rección de Recursos M ateria les 
e l nfraestrucura, y por el área técn ica y requ i rente el lng. Francisco Javier Hernández Betancourt, J efe de 
División de Telecomunicaciones de la Di rección de Cóm puto y Com u n icaciones del I PN, q u ien estuvieron 
presentes pa ra solventa r las p regu ntas de ca rácter técnico; servidores públ icos designados por el I nstituto 
Politécn ico Nacional, refi r iendo q ue a l  in icio de esta junta se com u nicó q ue de conformidad con el a rtícu lo  33 
B is de la Ley sola mente se atenderán sol icitudes de acla ración a la Convocatoria, de las personas q ue haya n 
presentado el Escrito en el q ue expresen su interés en partic ipar en esta Licitación Pública d e  Carácter 
I nternacional Bajo la  Cobertura de Tratados de partici pación E lectrón ica a través del sistema Compra Net. 

Así mismo, se contó con la presencia del  Representante del Órgano I nterno de Control en ei i PN, el L.A. Edga 
Pérez Herrera. 

El servidor público que preside el Acto, i nformó a los asistentes q ue los servidores públ icos en el contacto con 
particula res deben observa r el "P rotoco lo de Actuación en materia de contrataciones públ icas, otorga miento y 
prórrogas de l icencias, permisos, a utorizaciones y concesiones" publicado en  el Dia rio Oficia l  de la Federación 
el 20 de agosto de 2015, modificado el l9 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser 
consultado en el porta l de la  Venta n i l l a  Ún ica Nacional  (gob,mx) a través de la s igu iente l iga:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/196367/Protoco lo versi n i ntegrada  28-feb-17 v2.pdf 
Así mismo, se hace consta r q ue de conformidad con lo d ispuesto por los a rtícu los 26 penú ltimo párrafo de 1 

Ley, a este acto no asistió n ingún representante o persona que manifesta ra su i nterés de esta r presente en  el 
mismo con el ca rácter de observador. 

Se hace constar que se recibieron en tiempo y forma a través del Sistema Compra N et, las so l ic itudes de ,.. 
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LICITANTE 
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN 

RECIBIDAS 

1 MEUS TECHNOLOGY, S.A DE C.V. 3 

2 WYNNMEX TECHOLOGI ES, S. DE R.L DE C.V. 18 

3 NETWORKS 41T, S.A. DE C.V. 8 

4 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS G ENERALES, S.A DE C.V. 11 

5 GRUPO LANWARE, S.A. DE C.V. 3 

Como se constata en la ca ptu ra de panta l la del Sistema Com pra Net Anexa a continuación: 

© MEnsajes Recibidos 

Remilent� 

1 WP.IOUE .O.LEJAN\JP.O MUflO! LOPEZ 

l MF.TRGCClf.1 ?.EDESY�F.R'IICICS:;A !;éG'..r 

l NITWORKS .:r: �DE CV 

W'tHtiM81: TF.CHI":OL!iG!F.S S r1E Rl. OE.CV 

t..nmlo 

C'J/0?/2022 10::38 ACLAP.ACION 

Cilln?f2D�� 11:211 FP.f.OUN1A..'i2 

í,.ITHU.S EN PARTI!::IF.\R 

PR5:0UUTA'3· �"JtfTACE .t.CLMUCIOUD 

.• ,., 

ruehad�r Mi Consul� ftctadeton1uHa t:'i laUC: Rupwsta 

04,'0�.'10:22 ll :09 

r.:uo9!7!t.rzt?.:t3 

01/0�.'1�22 1Ck12 otto-r/2o� 10:12 

01/0YflO'l.2 JQ': 11 01lrJ9j2f!1.21 0:11 

Ol.'Mi2ll2210:10 01lt�:202'2.1!Y.l0 

Asi mismo, se hace consta r que el p roveedor Enrique Alejandro Muñiz López, comenta lo sig uiente: 
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ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVlDAD AL EDlFlCIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

tNCENIERfA EN INTELIQENCIA ARTtFICtAL V LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE CÓMPUTO EScOM)• PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

'I'""'R��rr· 

fr.r.h:a 

Mrce.1je n ToCM (irwit::�do� y por kwil:u) 
N e 

Anexos 

® Prl.ECUtli"-$!.JCJTt.CtÓII ;df 1M l<t!.l 

F.rr.oi:niOflef 

E.NP.IQUE ALEJ)IJ.;CRO Ml.l�Ol LOF'EZ :-:: 

tMnuJ• 
H j>Jf·"f� l c!t ��i�r.bti!Ol,\ii!:>Cf 1¡� �O i!f: l.a m;W..:¡;u ,..� VM <:>�!<? m�>O :y�:¡ p:-..gu'lti\ de LJ,UCii/.A;írAC�N 
COP.RF.tf'O�JDIESTF.. al!:i1«".il!' hDt la !0\.:!.f�lf.:'J de In j!;l"llo1 de ad;;:.:u::.C:'!� noh! !lUI! r.o fut=."tlll �CI!ISi<ft.'!'<I!IJI. rn!r. 
Oo!"�gur.!.ls., t.Jnlf'ec:> ... to t;ue a¡).J:i'CM e:'l rr.i1.rr.�ns.ajt� P.OVI.Jd;�s,m� P\'t<:i: Kl-':;x l.o ra;:oór.. Ce :odcsmod<)3 ;¡tfjur.:o li.s 
ptt!gttn*..b'l (IIJiil<!'l¡;l �� ;mM!IO �II!","Ni. 

L!te 

"El jueves l de septiembre a ntes de las lO de la mañana mande por este medio mis pregu ntas de 
LA LICITACITACION CORRESPON DIENTE, a l  checa r hoy la suspensión de la j unta de ac la raciones 
note que no fueron consideradas mis pregu ntas, ta mpoco veo que  aparecen en mis mensajes 
enviados, me puede aclara r la razón. De todos modos adju nto las pregu ntas enviadas el pasado  
jueves". 

Respecto a las sol icitudes de acla ración del  l icitante Enrique Alejandro M uñiz López q ue se recibieron a 
través del Sistema Compra N et el d ía 4 de septiembre de 2022 a las 1 1 :09 horas, es decir, fuera de l  p lazo 
establecido en la convocatoria del  p resente procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto en 
el artículo 33 B is d e  la ley y 45 tercer pá rrafo de su Reg lamento, la convoca nte se encuentra im posibi l itada 
para dar respuesta. 

En términos de lo dispuesto en el a rtículo 33 de la Ley de Adq uisiciones, Arrenda m ientos y Servicios del  
Sector Público, y el N u meral 3.12 "Mod ificación a los aspectos establecidos en la convocatoria", se realizan 
las siguientes precisiones solicitadas por parte del área técnica y requirente de los servicios, m ismas 
que formará n  parte de esta convocatoria y deberán ser consideradas por los participa ntes en la elaboración 
de sus proposiciones: 

PRESIGIONES POR PARTE DE LA �0NVOCANTE 
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CONVOCATORIA A LA UCITACIÓN P0BUCA DE CARÁCTER NAClONAL. 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRóNICA N0MERO LA·011BOOOOl·E3619·2022 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE •tNSTALACIÓN DE CABLeADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDIFlCIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INCENIERfA EN tNTELIGENCIA ARTIFICIAL V LICENCIATURA EN CIENCIA. DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO ESCOM " PARA EL ElERClClO FISCAL 2022. 

DICE: 

4.1.1 Tiempos de respuesta durante el periodo de Garantía 

Id Nivel de Componente al que Especificación servicio aplica 
SLA-1 24 horas Horario de atención al Atención a reporte de fallas 7x24 

usuario durante el tiempo de vigencia del 
Contrato. 

SLA-2 60 minutos Respuesta del contacto Uná vez levantado el reporte, se deberá · 

telefónico y jo tener una respuesta a la solución del 
electrónico incidente en máximo 60 minutos por 

correo electrónico y llamada telefónica. 
Soporte técnico al Atender y dar solución la falla SLA-3 24 horas servicio de cableado a o 

estructurado incidente reportado por el IPN. 

Soporte técnico al vicio 

SLA-4 72 horas oculto detectado al Atender y dar solución al vicio oculto 
servicio de cableado reportado por el IPN. 
estructurado 

DEBE DECI R: 

4 1 1 Tiempos de respuesta durante el periodo de Garantía 
� 

Id Nivel de Componente al que Especificación 

\ 
servicio aplica 

SLA-1 24 horas Horario de atención al Atención a reporte de fallas 7x24 
usuario durante el tiempo de vigencia del 

Contrato. 
SLA-2 60 minutos Respuesta del contacto Una vez levantado el reporte, se deberá 1 telefónico y/o tener una respuesta a la solución del 

electrónico incidente en máximo 60 minutos por 
correo electrónico y llamada telefónica. 

Soporte técnico al dar solución SLA-3 24 horas . .  de cableado Atender y a la falla o serv1c1o incidente reportado por el IPN. estructurado 
Soporte técnico, al vicio 

SLA-4 72 horas oculto detectado al Atender y dar solución al vicio oculto 
. .  de cableado serv1c1o reportado por el IPN. 

�� estructurado \ 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 
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LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FtBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EOlFlCIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INCiENIERi'A EN tNTELICiENCIA ARTtFlCIAL V LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO {ESCOM)" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

Id Nivel de Componente al que Especificación servicio aplica 
Entregable al inicio del Una vez firmados los criterios de SLA-5 3 días hábiles servicio aceptación de entreqables del servicio. 

SLA-6 5 días hábiles Entregable al cierre del Después de concluida la instalación servicio 

DICE: 

A continuación se presentan las especificaciones para FIBRA ÓPTICA: 

CORDONES DE PARCHEO MM: 
El cordón de fibra óptica multimodo debe cumplir con las siguientes características mínimas: 

• Multimodo 50 1 125 OM5 tecnología ULL 
• DÚPLEX LC/UPC a LC/UPC 
• Unibota 
• Cable de 2.0 mm de diámetro 
• Cubierta LSZH/RISER 
• Deberá contar con al menos las siguientes longitudes de: 5, 10 y 15ft 

( ... ) 

DEBE DECIR: 

A continuación se presentan las especificaciones para FIBRA ÓPTICA: 

CORDONES DE PARCHEO MM: 
El cordón de fibra óptica multimodo debe cumplir con las siguientes .características mínimas: 

• Multimodo 50 1 125 OM4 o superior, tecnología ULL 
• DÚPLEX LC/UPC a LC/UPC 
• Unibota 
• Cable de 2.0 mm de diámetro 
• Cubierta LSZH/RISER 
• Deberá contar con al menos las siguientes longitudes de: 5, 10 y 15ft 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATORIA A LA LfC:lTAClÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NAClONAL. 

DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA HOMERO LA·011B00001·E3619·2022 

LA CONTRATACIÓN DI!L SERVICIO DE 11INSTAf..AClÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTlCA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EOIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INCiENIERfA EN INTELICiENCIA ARnFlCIAL V UCENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO S$COM "PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

DICE: 

A continuación se presentan las especificaciones para la puesta a tierra en racks: 

CONCEPTO CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS 

Considerando l¡;¡s nort)1as TIA/E:IA-568-C que rer:niten al estándar TIA/EIA-J-STD-607-A 
para fijar los diferentes aspectos técnicos referentes a la puesta . a tierra física y 
apantallamientos en instalaciones de cableado estructurado. 
Se deberá considerar los siguientes aspectos: 

SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA 
A CUARTO DE 
TELECOMUNICAC 
IONES 

• En el cuarto de entrada de los servicios de telecomunicaciones deben ser 
instaladas barras de cobre de un espesor de V4 pulgada (6,33 mm), una anchura 
de 4 pulgadas (10 mm) y de longitud variable. En los cuartos de 
telecomunicaciones su anchura será de 2 pulgadas (Scm). 
Estas barras de cobre serán perforadas a intervalos regulares y en dichos orificios 
se atornillarán las conexiones de tierras de racks, equipos activos de red y 
protectores contra sobretensiones. ' 
Las barras de cobre estarán unidas entre sí y con la tierra del edificio por un 
cable de color verde de al menos 6 AWG, siendo un valor recomendado 3 AWG 

\ 

(;1\ \ 

• 

• 

1 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 

•• • 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NAClOtolAL, 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA·011B00001·E3619·2022 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVtClO DE 11lNSTALACIÓN DE CABlEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDlFtCIO DE AULAS DE LAS t:ARRERAS DE 

rNCENIERlA EN lNTELICENCIA ARTIFICtAL V LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM)" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

DEBE DECIR: 

A continuación se presentan las especificaciones para la puesta a tierra en racks: 

CONCEPTO 

SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA 
A CUARTO DE 
TELECOMUNICAC 
IONES 

DICE: 

CARACTERISTICAS TECNíCAS SOLICITADAS 

Considerando la norma ANSI/TIA 607-C para fijar los diferentes aspectos técnicos 
referentes a la puesta a tierra física y apantallamientos en instalaciones de cableado 
estructurado. 
Se deberá considerar los siguientes aspectos: 

• En el cuarto de entrada de los servicios de telecomunicaciones deben ser 
instaladas barras de cobre de un espesor de V4 pulgada (6,33 mm), una anchura 
de 4 pulgadas (10mm) y de longitud variable. En los cuartos de 
telecomunicaciones su anchura será de 2 pulgadas (Scm). 

• Estas barras de cobre serán perforadas a intervalos regulares y en dichos orificios 
se atornillarán las conexiones de tierras de racks, equipos activos de red y 
protectores contra sobretensiones. 

• Las barras de cobre estarán unidas entre sí y con la tierra del edificio por un 
cable de color verde de al menos 6 AWG, siendo un valor recomendado 3 AWG 

Precisión Cuarta del Área Técnica y_ Reguirente ·����--�------��--

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PUNTOS O PORCENTAJES PARA: 

l. "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA PARA PROPORCIONAR 
CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS, DE LAS CARRERAS INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM)". 

La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada será de 45 como 
mínimo de 60 tomo máximo que se pueden obtener en su evaluación, en caso contrario, se desechará la misma por insolvente. 
La convocante realizará en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente las propuestas 
económicas, de acuerdo con lo siguiente: 

( ... ) 

¡( 
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CONVOCA TORtA A LA UCrtACIÓ PÚBLICA DE CARÁCTER NAClONAL. 

DE PARTICIPACIÓN ELECtRóNICA NÚMERO LA·011B00001·E3619·2022 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE •INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INGENIERfA EN tNTELIGENCIA ARnFtCIAL V LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERfOR DE CÓMPUTO ESCOM)" PARA El EIERCIClO FISCAL 2022. 

(iii) Propuesta de trabajo: 12 puntos 
. .  

·' 

Subrubro Acreditación Puntos a 
otorgar 

a) Metodología para la prestación del servicio: 4 puntos máximos 

El Licitante debe presentar la metodologfa apegada al Manual Administrativo de 
Aplicación General de Tecnologfas de la Información y las Comunicaciones y 

4 
Seguridad de la Información (MAAGTICSI), a seguir para la prestación de la 
Instalación de cableado estructurado y fibra óptica. 
No presenta metodologfa en sus documentos o 

( ... ) 

DEBE DECIR: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PUNTOS O PORCENTAJES PARA: 

2. "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA PARA PROPORCIONAR 
CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS, DE LAS CARRERAS INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM)". 

La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada será de 45 como 
minimo de 60 como máximo que se pueden obtener en su evaluación, en caso contrario, se desechará la misma por insolvente 
La convocante realizará en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente las propuestas 
económicas, de acuerdo con lo siguiente: 

( ... ) 

(iii) Propuesta de trabajo: 12 puntos >-.,:-

Subrubro Acreditación Puntos a 
otorgar 

a) Metodología para la prestación del servicio: 4 puntos máximos 

El Licitante debe presentar la metodo/ogfa de administración de procesos a seguir 
para la prestación del servicio ofertado, en los rubros de gestión y operación de 
/as TIC, incluyendo el procedimiento de atención a fallas y los niveles de 4 

\. 
escalación para atención a /as mismas, basado en las mejores prácticas en la 
materia. ¡1 

' 1 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATORIA A LA UCtTAClÓN PÚBLrCA DE CARÁ<;TER NAClOMAL. 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA·011B00001·E3619·2022 

LA CONTRATACróN DEl. SERVICIO DE 141NSTAI,.ACIÓN DE <;ABLEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTlV'DAD AL EDtFlCIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INCiENIERlA EN INTELICiENCIA ARTtFICIAL V LLCENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO ESCOM " PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.0U 

1 No presenta metodologfa en sus documentos o 

( ... ) 

Precisiqn guinta del Área Técnica y_ Re· uirente 

DICE: 

6. Visitas. 

No aplica. 

DEBE DECIR: 

6. Visitas. 

Se realizará una visita a la Escuela Superior de Cómputo del IPN (ESCOM), ubicada en la 
"Unidad Profesional Adolfo López Matees" Av. JuAa de Dios Bátiz S/N esquina Av. Miguel 
Othón de Mendizabal, Colonia Lindavista, C.P. 07738, Alcaldía Gustavo A. Madero en la 
Ciudad de México, el día 7 de septiembre de 2022 en un horario de inicio a las 10:00 
y término a las 12:00 horas, a efecto de poder elaborar sus proposiciones. 

El día de la visita los licitantes deberán presentarse con el Jefe de la Unidad de Informática 
de la ESCOM. 

Es importante señalar que será el único día y horario para tal efecto. 

A CONTINUACIÓN, SE DA RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE 
A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN ·EN'\t'IADAS POR PARTE DE· LOS SIGUIENTES LICITANTE�: 

A continuación, se envía n  las contestaciones a las sol icitudes de ac laración recibidas a través del Sistema 
Compra Net, en tiempo y forma. 

A pa rtir de este momento, los l icita ntes tienen hasta las 19:30 horas del día S de septiembre de 2022, 
pa ra formular  por ún ica vez las repreg untas q ue consideren necesa rias y q ue g u a rden relación d i recta 
con las respuestas remitidas por la Convocante. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
C:ONVOCAl'ORfA A LA LICWAClÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL. 
DE PARTlCIPACróN ELECTRÓNICA NÚMERO LA·011B00001·E3619·2.022 

t.A CONTRATACIÓN DEL SERVIClO DE "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FlBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDtFlClO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

lNOENIERfA EN t NTELIOENCI:AAR:rtFlC�L Y LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE CÓMPUTO ESCOM • PARA EL ElERCICIO FISCAL 2,022. 

Conforme a lo esta blecido en los a rtícu los 45 sexto párrafo y 46 en sus fracciones 11 y IV del Reg l a mento 
de la Ley de Adq uisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púb l ico y el N u mera l 3.13 "Acto de J u nta 
de Acla raciones" de la convocatoria, sólo se atenderán sol icitudes de acla ración de los licita ntes que  
presenta ron e l  Escrito de interés en pa rticipar, y q ue l as  qol icitudes de ac laración estén expresa mente 
vinculadas con los pu ntos contenidos en la convocatoria y sus Anexos Técnicos. 

1. Solicitudes de Aclaración enviadas _ or el �.!citant�: Meus Technology, S.A de c.v . 

Número 

2 

3 

Texto de la pre.gunta 

Se solicita de la manera mas atenta a la 
convocante, nos indique si es posible utilizar (si 
es que existe capacidad disponible) la 
infraestructura existente en las instalaciones 
donde se realizara el cableado solicitado 

. Resp�esta . 
Si es posible utilizar canalizaciones existentes d e  acuerdo 
a la norma. 
Las ca�alizaciones deben cumplir con el llenado como lo 
estipula la norma ANSI/TIA 569E o en su defecto 
apoyarse del manual de instalacion BICSI TDMM 14 th., 
sin embargo el licitante debera considerar las 
adecuaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del sistema de transporte a la 
informacion, cumpliendo cabalmente lo mencionado en 
la norma correspondiente. 
Si existe un tramo que puede ser utilizado, sin embargo, 
se deberá considerar la colocación de la canalización del 
MDF Edificio 2 Aula 200 aiiDF PB del Edificio Aulas 
Ingeniería en Inteligencia Artificial y Licenciatura de 

Se solicita de la manera mas atenta a la Ciencia de Datos de la Escuela Superior de Cómputo 
convocante, nos indique para el caso del enlace {ESCOM) con una distancia aproximada de 300 mts, 
(Cableado) de fibra óptica externa, si existen y como se menciona en la convocatoria. 
tienen capacidad disponible de tubería o Las canalizaciones cumplen con el llenado como lo ' 
duetos (enterrados) y si es posible utilizarlos estipula la norma ANSI/TIA S69E o en su defecto � para realizar la implementación de la fibra apoyarse del manual de instalacion BICSI TDMM 14 th y 
externa ITSIMM 6th, sin embargo el licitante debera considerar 

· 

las adecuaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del sistema de transporte a la 
informacion, cumpliendo cabalmente lo mencionado en 1 

Se solicita de la manera mas atenta a la 
convocante, nos indique para el caso del 
enlace de fibra óptica externo, como se puede 
realizar la interconexión entre los edificios: 

A) Por tubería metálica Ced. 40 aérea. 
B) Por duetos y si existen planos (de 

rutas de gas, electricidad, agua etc) 
para trazar las rutas. 

la norma correspondiente. .-1J 
a) Tendrá que cumplir cabalmente lo estipulado en 

la norma ANSI/TIA S69E o en su defecto 
apoyarse del manual de instalacion BICSI TDMM 
1 4 th y ITSIM M 6th. 

b) Los planos se entregarán al licitante ganador y 
este tendrá q ue realizar la inspeccion física y en 
todo momento respetar lo estimpulado la norma 
ANSI/TIA S69E o en su defecto apoyarse del � 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVO<;ATORIA A LA LlCt TAClÓN PÚBLICA DE c;ARÁCTER NAClQNAL, 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NOMERO LA·011B00001·E3619·2022 

LA CONTRATAClÓN DEL SERVICIO DE ._INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTtCA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDlFICIO DE AULAS DE LAS CARRERA$ DE 

INCiENIERfA EN tNTELICiENCIA ARTtFICIAL V LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM • PARA EL ElERCIClO FISCAL 202.2. 

Número Texto de la pregunta Respue�ta 

Número 

. .  _, 

' 

1 

2 

3 

4 

manual de instalacion BICSI TDMM 14 th y 
ITS I M M  6th. 

2. Solicitudes de Aclaración enviadas por el Licitante: 
����--WYNNMEX TECHOLOGIES, S. !;?E R�· ;::-.L .;:;D ;;. :;t,:::..C.::;.;..;.V;..;. .. -------�-�� 

Texto de la pregunta 
Cable UT 
En el cable UTP solicitan que el diámetro exterior sea 
menor a 7.3 mm. 

¿Se puede ofertar un cable UTP que su diámetro nominal 
sea de 0.260 in (6.604 mm)? 

Cable UT 

Se puede ofertar Cable CMR ya que los tiempos de 
fabricación del mercado para los cables LSZH y PLENUM 
tienen un tiempo de fabricación que exceden los tiempos 
de ejecución? 

Placas de Comunicación y Conectores 

Solicitan dimensiones máximas de 4.56 pulgadas x 2.81 
pulgadas. 

¿Se pueden ofertar placas con las dimensiones 4.5 
Pulgadas x 2.7S pulgadas? 

Jacks RJ45 

Se especifica que los jacks aceptan cables sólidos y 
multifilares, de acuerdo al estándar se especifica que los 
cables UTP deben de ser sólidos. 

Se pueden ofertar jacks que cumplan con los estándares 
internacionales ISO/lEC 11801 y EIA/TIA 568 que 

Respuesta 

Su oferta debera cumplir con los requirimientos 
tecnicos mínimos solicitados, o superiores, o de 
mejores características técnicas. 

Lo anterior, sin ser limitativo para los demás 
participantes. 

Se acepta su solicitud sin ser limitativo para los 
demás participantes. 

la oferta debera cumplir con los requirimientos 
tecnicos mínimos solicitados, o superiores, o de 
mejores características técnicas, cumpliendo 
con los tiempos de entrega solicitados por la 
convocante. 
Su oferta debera cumplir con el estandar 
estipulado en la norma ANSI/TIA 569E o en su 
defecto apoyarse del manual de instalacion 
BICSI TDMM 14 th y ITSIMM 6th., debera '\ 
considerar las adecuaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento del sistema de 
transporte a la informacion, cumpliendo 
cabalmente lo mencionado en la norma 
correspondiente. 

Su oferta debera cumplir con el estandar 
estipulado en la norma ANSI/TIA-568.0-D, en el 
antecedente que deben cumplir con los 
requirimientos tecnicos mínimos solicitados, o 
superiores, o de mejores características 

� 
// 

normalizan a los Sistemas de Cableado Estructurado, sin 
técnicas. 

1! circuito impreso y con PSB flexible, para reducir 

.:/ .� atenuaciones? 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 

INFRAESTRUCTURA 
DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 

r CONVOCATORIA A LA LJCtTAClÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NAClONAL, 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NOMERO LA·011B00001·El619 .. 2022 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FtBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INCiENIERfA EN tNTELIOENCIA ARnFlCIAL V LlCENCIATURA EN. CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM)• PARA EL EJERClClO FISCAL 2022. 

N úmero Texto de la pregunta Respuesta 

5 

6 

Paneles de Conexión 

Solicitan paneles de Parcheo de 48 puertos categoría 6A 
Al M 

Al M o mejor conocido como Sistema de Gestión 
Automatizada, es una solución completa que abarca 
instalaciones de cobre y fibra óptica que convergen entre 
si y para su correcto funcionamiento ambas soluciones 
deben de ser administradas mediante un Software, que 
dentro de la convocatoria no se especifica, también los 
cordones de parcheo de fibra y cobre deben de ser 
especia les y dentro del a nexo no se especifican y por lo 
tanto no serían compatibles con los materiales solicitados 
en la misma. 

¿Se pueden ofertar Paneles de Parcheo Categoría 6" que 
cumplan con los estándares internacionales ISO/lEC 11801 
y EIA/TIA S68 que normalizan a los Sistemas de Cableado 
Estructurado, que sea de 2 UR para 48 Puertos y de 1 UR 
para 24 Puertos, Deberán de ser de ocho posiciones 
configurables T568-A y T568-B, que si son compatibles 
con los cordones de parcheo de cobre convencionales 
solicitados en la convocatoria? 

Cordones de Parcheo (Patch Cord) 

Solicitan que los cordones de parcheo categoría 6A 
configurados T568B, de 5 y 7 Fts. ¿Se Pueden ofertar 

Cordones de parcheo de 4 y 7 Fts? 

Su oferta debera cumplir con el estandar 
estipulado en la norma ANSI/TIA-568.0-D, en el 
antecedente que deben cumplir con los 
requirimientos tecnicos mínimos solicitados, o 
superiores, o de mejores característica s  
técnicas., sin causar detrimento alguno a l a  base 
actualmente instalada, en las unidades 
academicas, no es objeto del presente 
procedimiento mencionar ningún software de 
gestión del sistema AIM, se debe dejar la 
infraestructura necesaria para correr 
aplicaciones presentes y futuras sobre el 
sistema de transporte a la información. 
ISO/lEC 18598: Automated l nfrastructu re 
Management (AIM) Systems 
ANSI/TIA-5048: Al M Standard 
CENELEC EN 50667: Al M Standard 
ANSI/TIA-5017: Physical Network Security 

No se acepta su solicitud. 

Deberán estar disponibles en las siguientes 
medidas: 5 ft y 7 ft. (Conforme a lo requerido), con 
forme lo menciona la convocatoria. 
Su oferta debera cumplir con el estandar 
estipulado en la norma ANSI/TIA-568.0-D, en el 
antecedente que deben cumplir con los 
requirimientos tecnicos mínimos solicitados, o 
superiores, o de mejores características 
técnicas. Los cordones provistos deberán 
cumplir con el sistema Al M propuesto 

�\ 7 

\ 
Cordones de Parcheo (Patch Cord) 

No se acepta su solicitud. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATORIA A LA LJCITACJÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NAClONAL, 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA·011BOOOOl·E3619·20.22 

LA CONTAATAClÓN DEL SERVICIO DE "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FtBRA 
ÓPTlCA PARA PROPORCIONAR CONECTIV,DAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

lNCENIERfA EN lNTELICENCIA ARTlFlCIAL V LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO ESCOM)" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

N úmero 

8 

9 

lO 

ll 

Texto de la pregunta 
¿Se pue'den ofertar cordones de parcheo universales, es 
decir que cumplan con la configuración 568" y 5688 
como lo indica el estándar y de conductores solidos como 
indica la convocatoria 

Rack: 

Se puede Ofertar? 
Construcción de aluminio de dos postes, 84" H, montaje de 
19", compatible con EIA-310-D, roscado n.0 12-24, canal 
vertical vertical de 3" con base en ángulo. 

• Capacidad de Carga 1,200 Lbs (S44.3l Kg) 

Organizador Vertical: 

Se puede ofertar? 
• Organizador Vertical Frontal 
• Material: Aluminio y Plástico ambos en color 

negro. 
• Altura 79.63 in x Ancho 6 in x Profundidad 18.8 in. 
• Peso 50 Lbs. 
• Altura 45 UR 

Organizador Horizontal: 

Se puede ofertar? 
• Organizador Horizontal Frontal 
• Material: Base/tapa de aluminio y soportes 

plásticos. 
• Altura 3.5 in x Ancho 19 in x Profundidad 7.22 in. 
• Peso 3.S Lbs. 
• Altura 2 UR 

Respuesta 
Deberán cumplir con el requerimiento de que 
todos los componentes del sistema de cableado 
estructurado canal completo, deberán ser de un 
solo fabricante para que sean 100% compatibles, 
de acuerdo a lo mencionado en la convocatoria. 

Su oferta debera cumplir con el estandar 
estipulado en la norma ANSI/TIA-568.0-D, en el 
antecedente que deben cumplir con los 
requirimientos tecnicos mínimos solicitados, o 
superiores, o de mejores características 
técnicas. Cumplir con el sistema Al M propuesto 

Su oferta debera cumplir con el estandar 
estipulado en la norma ANSI/TIA-568.0-D, en el 
antecedente que deben cumplir con los 
requirimientos tecnicos mínimos solicitados, o 
superiores, o de mejores características 
técnicas, sin causar detrimento alguno a la base 
instalada en las u nidades academicas. 

Su oferta debera cumplir con el estandar 
estipulado en la norma ANSI/TIA-568.0-D, en el 
antecedente que deben cumplir con los 
requirimientos tecnicos mínimos solicitados, o 
superiores, o de mejores características \ 
técnicas, sin causar detrimento alguno a la base '� 
instalada en las u nidades academicas. 

Su oferta debera cumplir con el estandar 
estipulado en la norma ANSI/TIA-568.0-D, en el 
antecedente que deben cumplir con los 
requirimientos tecnicos mínimos solicitados, o 
superiores, o de mejores características 
técnicas, sin causar detrimento alguno a la base 
instalada en las u nidades academicas. 

Características Técnicas Solicitadas V Cable Óptico 
No es correcta su apreciación. 

( 
Descripción General del Cable de Fibra Óptica Y 

�--�����������--�-------------------�; 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCA TORrA A LA UClTAClÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NAClONAL., 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA·OUB00001·E36l9·2022 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRE� DE 

INCiENIERfA EN t NTELIQENCIA ARnFlCIAL V UCENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPtno ESCOM .. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

Número Texto de la pregunta Respuesta 
El licitante debera cumplir' cabalmente con lo 

Se menciona que la Instalación debe seguir las estipulado las normas ANSI/TIA y apoyarse del 
recomendaciones de ITSIMM 6TH lnformation manual de instalación BICSI TDMM 14 th y 

Technology Systems lnstallation Methods Manual. ITSIMM 6th, por lo que es necesario tener el aval 
de instalacion de un profesional que c uente con 

Para fines de Garantía y Certificación de la instalación de la certificación RCDD, por parte del integrador y 

Cableado Estructurado en Cobre y Fibra Óptica el en su caso el aval del fabricante. 
Integrador cuenta con el respaldo de la Marca en cuanto 
al Diseño e instalación de la solución a ofertar, misma que 
consiste en garantía de hasta 25 años en mano de obra y 
materiales, la instalación se basa en los estándares 
internacionales ISO/lEC 11801 y E IA/TIA 568 que 
normalizan a los Sistemas de Cableado Estructurado. 

¿Queremos entender que estos deberían ser suficiente 
para garantizar la correcta instalación de los servicios esta 
misma puede sustituir a la solicitud de la convocante del 
uso deiiTSIMM? ¿Es correcta nuestra apreciación? 

Cable de Fibra Óptica Interior 

\ 
Solicitan fibra de 6 hilos multimodo OM4, con cubierta 
para interior/exterior aprobado LSZH/RISER, prueba de 
flama N EC OFN R-LS. 

l} Se puede ofertar Fibra Óptica Multimodo OM4 

• fibra óptica Interior/Exterior 
Su oferta debera cumplir con el estandar 

• OM4 de 6 hilos 50um/125um 
o Buffer de PVC de 900 ¡Jm 

estipulado en la norma ANSI/TIA-568.3-D, en el 

12 o Código de color TIA-598-D 
antecedente que deben cumplir con los 

o Chaqueta exterior de PVC 
requirimientos tecnicos mínimos solicitados en 

o Diámetro nominar de 5.6mm 
la convocatoria, o superiores, o de mejores 

Color negro 
caracteristicas técnicas. 

o 

o Con ripcord 
o Max. Atenuación 3.0 dB/km a 850nm y l.O dB/km 

a l300nm 
o l Giga bit Ethernet Performance 1100 m a 850nm 

y 550 m a l300nm 

� 
o lO Giga bit Ethernet Performance 550 m a 850nm 
o Grado de combustibilidad Riser (OFNR} 

....... . 1 y 14 de 38 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRóNICA NOMERO LA·011B00001·E3619·20.22 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVlClO DE "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INGENIERÍA EN tNTELICiENCIA ARTIFICIAL V LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO fESCOM ,. PARA El EJERCICIO FISCAL 2022. 

N úmero Texto de la pregunta ;i Respuesta 
Cable de Fibra Óptica Exterior 

Solicitan fibra de 6 hilos multimodo OM4, con cubierta 
para interior/exterior aprobado LSZH/RISER, prueba de 
flama NEC OFN R-LS. 

2) Se puede ofertar Fibra Óptica Multimodo OM4 

• fibra óptica Interior/Exterior 
• OM4 de 12 hilos SOum/l25um 
• Buffer de PVC de 900 �m 
• Código de color TIA-598-D 
• Chaqueta exterior de PVC 
• Diámetro nominar de 5.6mm 

Su oferta debera cumplir con el estandar 
• Color negro 
• Con ripcord 

estipulado en la norma ANSI/TIA-568.3-D, en el 

13 • Max. Atenuación 3.0 dB/km a 850nm y 1.0 dB/km 
antecedente que deben cumplir con los 

a 1300nm 
requirimientos tecnicos mínimos solicitados en 

• 1 Giga bit Ethernet Performance 1100 m a 850nm 
la convocatoria, o superiores, o de mejores 

y 550 m a 1300nm 
caracteristicas técnicas. 

• 10 Giga bit Ethernet Performance 550 m a 850nm 
. Grado de combustibilidad Riser (OFNR) 

NOTA: Las especificaciones G.652.D y 657.A1 aplican solo 
para fibras ópticas Monomodo OS2, por lo cual la fibra \ Multimodo OM4 no aplicaría en las especificaciones 
mencionadas. 

Bandeja de Fibra Óptica y Conectores 

Opción l. Su oferta debera cumplir con el estandar 
Se puede ofertar Distribuidor Óptico Fabricado en estipulado en la norma ANSI/TIA-568.3-D, en el 

14 
Policarbonato. ABS y Acero de 1 UR que cumpla con la antecedente que deben cumplir con los 
capacidad solicitada y con este material se disminuye el requirimientos tecnicos mínimos solicitados en 
peso del gabinete y/o rack, que cuente con anillos de la convocatoria, o superiores, o de mejores 
sujeción para el acomodo de los empalmes de fibra caracteristicas técnicas. Con escalabilidad a Al M. 
mediante frame y sustituir la charola de empalme? 

� 
1 

15 de 38 9 

q / 
V 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, 
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LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE .. INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTtVIDAD Al EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 
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SUPERlOA DE CÓMPUTO ESCOM)• PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

N úmero Texto de la preg.unta " RespueSta 
Bandeja de Fibra Óptica y Conectores 

Se puede ofertar Distribuidor Óptico Fabricado en 
Su oferta debera cumplir con el estandar 

Policarbonato. ABS y Acero de 1 UR que cumpla con la 
estipulado en la norma ANSI/TIA-568.3-D, en el 

capacidad solicitada y con este material se disminuye el 
15 peso del gabinete y/o rack, anexar la oferta de cassettes 

antecedente que deben cumplir con los 
requirimientos tecnicos mínimos solicitados en 

con la capacidad solicitada que en su interior cuente con 
la convocatoria, o superiores, o de mejores 

los aditamentos para el acomodo de los empalmes y así 
características técnicas. Con escalabil idad a Al M. 

sustituir la charola de empalme? 

Bandeja de Fibra Óptica y Conectores 
En la convocatoria mencionan que el remate en las 
bandejas de fibra (Distribuidor Óptico) se realizara con 

Su oferta debera cumplir con el estandar 
empalmes de fusión. 

estipulado en la norma ANSI/TIA-568.3-D, en el 
se pueden ofertar conectorizacion por pigtail mediante 

antecedente que deben cumplir con los 
16 fusión o fusión dentro del conector, se puede ofertar 

requirimientos tecnicos mínimos solicitados en 
conectores mecánicos ya que en el apartado de 

la convocatoria, o superiores, o de mejores 
BAN DEJA DE F I B RA OPTICA Y CONECTORES se 
mencionan conectores sin especificar la forma del 

características técnicas. Con escalabilidad a Al M 

terminado? 

' 
Codones de Parcheo M M  ' 

Su oferta debera cumplir con el estandar 
Se puede ofertar cordones de fibra óptica dúplex OM4 estipulado en la norma ANSI/TIA-568.3-D, en el 

17 
R ISER, ya que el ser LSZH los tiempos de fabricación antecedente que deben cumplir con los 
exceden los de ejecución, el grado de flamabilidad CMR requirimientos tecnicos mínimos solicitados en 
está avalado para interior y se cumple con la NFPA, así la convocatoria, o superiores, o de mejores 
mismo podemos ofertar cordones de doble bota? características técnicas. 

Generales 
Mi representada cuenta con la documentación solicitada 
respecto a Dun & Bradstreet y estamos en proceso del 
trámite del REPSE. 

18 ¿se acepta se adjunte copia del documento de Dun & 
En el presente procedimiento de contratación 

Bradstreet y copia del documento de trámite del REPSE, 
no se solicitan los documentos referidos. 

manifestando bajo protesta de decir verdad que lo 

�� 
tendremos previo a la adjudicación del contrato en caso 
de resultar adjudicados? 

J 

\ 
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JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATORIA A LA UCtTACtÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACrONAL. 
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LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
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3. Solicitudes de Aclaración enviadas or el Licitante: N ETWORKS 41T, S.A. D E  C.V. 

Número 
Consecutivo 

1 

Numeral o Punto 
Especifico de la 

Convocatoria 
1.2 
Características 
Técnicas del 
servicio de 
instalación de 
cableado 
estructurado, 
Requerimientos 
generales página 
116 de 143. 

Carácter 
(Administrativo, 
Legal o Técnico) 

Técnico 

17 de 38 

Pre·gunta R.espuesta 

Se habla de los planos del No es correcta su 
proyecto, pero en las bases apreciación. 
no se incluyen, ¿es 
correcto entender que en Los planos le serán 
la visita a sitio se entregará proporcionados a l  
copia de estos a los licitante adjudicado, 
l icitantes que realicen la sin embargo, se 
visita? l levará a cabo una 

visita a l  sitio como 
se menciona en la 
Presición Quinta del 
Área Técnica y 
Requirente, incluida 
en el presente 
documento. 

Su oferta deberá\ 
cumplir la norma 
ANSI/TIA 606C o en 
su defecto apoyarse 
del manual de 
instalación BICSI 
TDMM 14 th y 
ITSI M M  6th., deberá 
considerar las 
adecuaciones / 
necesarias para el 
correcto 
funcionamiento 
sistema 
transporte a 
información, 
cumpliendo 
cabalmente 

del 
de 

l A j la r 
lo 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATO�lA A LA LICITAC:lÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NAClONAL, 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA·Ol1B00001·E3619·2&22 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 11INSTAI,ACIÓN DE CASL�OO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTlVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INCiENIERlA EN INTELIGENCIA ARnFIClAL V UCENClATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO IESCOM)• PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

Número 
Consecutivo 

Numeral o Punto 
Especifico de la 

Gonvocatoria 

Carácter 
(Administrativo, 
Legal o Técnico) 

Pregunta Respuesta 

2 

3 

' 

Requerimientos 
Generales Cable 
Óptico, inciso 
Descripción 
General del Cable 
de Fibra óptica, 
segundo Bullet. 

1.2. 
Requerimientos 
No Funcionales, 
Numeral 1.2.3.1 
Sembrado de los 
servicios a 

Técnico 

Técnico 

Se solicita que se 
Implemente una 
trayectoria principal y 
redundante, se solicita 
amablemente a la 
convocante precisar cuál 
de los 3 enlaces de fibra 
óptica deberá de ser 
redundante, ¿si se refiere a 
los enlaces de interiores o 
al enlace de exteriores o a 
los 3? Favor de aclarar. 

Se solicita aclarar  a la 
convocante si ya se 
encuentran definidas las 
ubicaciones donde se 
instalarán los servicios o 
bien si las mejores 

18 de 38 

mencionado en la 
norma 
correspondiente. 
Su oferta deberá 
cumplir con la norma 
ANSI/TIA 569E o en su 
defecto apoyarse del 
manual de instalación 
BICSI TDMM 14 th y 
ITSIMM 6th., deberá 
considerar las 
adecuaciones 
necesarias para el 
correcto 
funcionamiento del 
sistema de transporte 
a la información, 
cumpliendo 

::::�:�: en �, 
correspondiente. El 
requerimiento técnico 
solicitado por la 
convocante es claro: 
para enlaces interiores 
y enlaces exteriores 
deberá cumplir 
estrictamente la 
cantidad de enlaces, 
como se menciona en 
el anexo técnico 
correspondiente. 
En este proceso la 
vistita se realizará 
conforme a la precisión 
q uinta del Área 
Técnica y Requirente, 
respecto a los planos 
con las u bicaciones 
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JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL. 
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LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE. 41INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FlBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INCiENIERfA EN tNTELICiENCIA ARTlFICIAL V LICENCIATURA EN Ct NCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO ESCOM)• PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.022. 

Número 
Consecutivo 

4 

Numeral o Punto 
Especifico de la 

Convocatoria 
instalar en 
formato 
AutoCAD (Parte 
del entregable 
I PN-ENT-7) 

Formato XIV, 
Propuesta 
Técnica página 
92 de 143. 

C�rácter 
(Administrativo, 
Legal o Técnico) 

Administrativo 

Pregunta 

ubicaciones se definirán 
en la visita al sitio para 
generar un criterio único 
para presentar la 
propuesta en el sentido de 
los volúmenes de cableado 
UTP, Fibra Óptica, 
escalerillas y tuberías para 
que se tengan propuestas 
con los mismos criterios de 
diseño. Favor de aclarar. 

Derivado de que la 
convocante no expresa 
cantidades de los 
componentes de los 
sistemas de cableado 
estructurado y de fibra 
óptica y se trata de una 
partida única, favor de 
detallar como se deberá de 
l lenar la propuesta técnica, 
ya que se pide que se 
desglose Unidad de 
Medida y Cantidad 
Ofertada, y puesto que en 
la descripción de los 
servicios se habla de una 

19 de 38 

Respuesta 

definidas, serán 
proporcionados al 
licitante adjudicado. 

Su oferta deberá 
cumplir l a  norma 
ANSI/TIA 606C o en su 
defecto apoyarse del 
manual de instalación 
BICSI TDMM 14 th y 
ITSIMM 6th., deberá 
considerar las 
adecuaciones 
necesarias para el 
correcto 
funcionamiento del 
sistema de transporte 
a la información, 
cumpliendo 
cabalmente lo 
mencionado en la 
norma 

"-
correspondiente. \'\ 

Su oferta deberá 
apegarse a las 
características 
solicitadas en el 
Anexo1 Anexo Técnico 

\ 

solicitado por la tl. 
convocante, estos 
SERVICIOS deben 
cumplir con l a  norma 
ANSI/TIA o en su 
defecto apoyarse del 
manual de instalación 
BICSI TDMM 14 
th y ITSIMM 6th., 
deberá considerar las 
todas adecuaciones 
necesarias para el 

1 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCA TORtA A LA LICITACIÓN P0BLICA DE CARÁCTER NACIONAL, 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓN CA NOMERO LA·011B00001·E3619·2022 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVIClO DE "INSTALACIÓN DJ CABLEADO �UCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PAR-A PROPORCIONAR CONEC'I'IVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE lAS CARRERAS DE 

INCENfERfA EN tNTELIOENCIA ARnFlCtAL V LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM • PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

Número 
Consecutivo 

5 

Numeral o Punto Carácter 
Especifico de la (Administrativo, 

Convocatoria l::�gal o Técolco) 

Formato XV, 
Propuesta 
Económica 
página 93 de 143 
y Punto 1.2 
Alcance. 

Administrativo 

Pregunta 

partida única y de a) 315 
servicios de cableado 
estructurado y b} 3 enlaces 
de fibra óptica, lo que se 
entiende se describirán 
productos y servicios por 
lote, ¿es correcta nuestra 
apreciación?. Favor de 
aclarar. 

ResptJesta 

correcto 
funcionamiento del 
sistema de transporte 
a la información, 
cumpliendo 
cabalmente lo 
mencionado en la 
norma 
correspondiente. 

Es correcta su 
apreciación. 

Los l icitantes 
deberán ofertar la 
total idad de la 

\ 
Partida única en el 

K 
Derivado del formato de 
propuesta económica y de 
la descripción de los 
a lcances y descripción de 
los servicios, es correcto 
entender que solo se 
expresara un costo ú nico 
por el total de los servicios 
de Instalación de Cableado 
estructurado y fibra 
óptica, ya que se describe 
como una partida única y 
no existen cantidades para 
expresar precios unitarios 
y totales de los diferentes 
componentes que 
componen los sistemas de 
cableado. ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 
Favor de aclarar. 

presente � 

6 Criterios de 
Evaluación por 
Puntos y 
Porcentajes, (iii) 
Propuesta de 

Administrativo Es correcto entender que 
para cumplir 
satisfactoriamente con 
este punto se deberá de 
presentar la metodología y 

20 de 38 

procedimiento de 
contratación. 

Se responde con la 
Precisión Cuarta del 
Área Técnica y 
Requirente, incluida 
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INFRAESTRUCTURA 
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JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCA TORtA A LA LtCITAClÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL. 
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LA CONTRATACtÓN DEL SERVlClO DE �ttNSTALAC:IÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR C:ONEc:TIVIDAP AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INCiENIERfA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL V LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO ESCOM • PARA EL ElERCICtO FISCAL 2022. 

Número 
Consecutivo 

7 

Numeral o Punto 
Especifico de la 

Convocatoria 
Trabajo, inciso a) 
Metodología 
para la 
prestación del 
servicio. página 
38 de 143 

Características 
Técnicas 
solicitadas, 
Paneles de 
Conexión, página 
117 de 143 

Carácter 
(Administrativo, 
Legal o Técnico) 

Técnico 

Pregunta 

los procesos del licitante 
para la prestación de la 
instalación de cableado 
estructurado y fibra 
óptica, de acuerdo con las 
recomendaciones que 
sugiere en esta materia el 
MAAGTICSI. Favor de 
aclarar. 

Es correcto entender que 
la característica solicitada 
en el panel de conexión 
Al M se refiere a 
poder detectar y 

mantener actualizada en 
tiempo real la información 
de todos los dispositivos 
conectados a la red, y de 
qué forma están 
conectados, de acuerdo 
con el nuevo estándar 
internacional ISO/lEC 
18598 que se refiere a los 
sistemas Al M como 
un hardware y 

un software integrados 
que permitirán realizar 3 
actividades específicas: 

• Detectar 
automáticamente la 
conexión o desconexión 
de cordones de parcheo. 

• Documentar toda la 
infraestructura de 
conectividad y los 

21 de 38 

Respuesta 

en el presente 
documento. 

Su oferta deberá 
cumplir con el 
estándar estipulado la 
norma ANSI/TIA-568.0-
D, en el antecedente 
que deben c u mplir con 
los requerimientos 
técnicos mínimos 
solicitados, o 
su�eriores, o

_ . 
de\ 

":'eJ�res cara
_
ctenst1cas � 

tecmcas., sm causar 
detrimento a lguno a la ' 

base actualmente 
instalada, en las 
unidades académicas, 
no es objeto del 
presente 
procedimiento 
mencionar ningún 
software d e  gestión 
del sistema AIM como 
lo estipula la norma 
TIA-5048, se debe dejar 
la infraestructura 
necesaria (Hardware) 
para correr 
aplicaciones presentes ¡ !/ ¡ 
y futuras sobre el� 
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CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NAClONAL. 
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LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE .. INSTAlACIÓN DE CABLeADO esTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS D E  LAS CARRERAS DE 

INCiENIERfA EN INTELIGENCIA ARnFICIAL Y UCENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERrOR DE CÓMPUTO ESCOM • PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

Número 
Consecutivo 

Numeral o Punto 
Especifico de la 

Convocatoria 

Carácter 
(Administrativo, 
Legal o Técnico) 

Pregunta Respuesta 

8 

Número 

l 

Características 
Técnicas 
solicitadas, 
Ejecución, Bullet 
no. 3, página 118 
de 143 

Técnico 

equipos que están 
conectados a través de 
ella. 

o Permitir la gestión de la 
infraestructura y el 
intercambio de datos 
con otros sistemas. 

Favor de aclarar. 

Solicitan que la instalación 
de los sistemas de 
Cableado estructurado 
debe seguir las 
recomendaciones de 
ITSIMM 6th, es correcto 
entender que se refieren a 
las recomendaciones de 
los manuales de BICSI de 
esa versión. Favor de 
aclarar. 

sistema de transporte 
a la información. 
ISO/lEC 18598: 
Automated 
lnfrastructure 
Management (AIM} 
Systems 
CENELEC EN 50667: 
AIM Standard 
ANSI/TIA-5017: 
Physical Network 
Security 
Su oferta deberá 
considerar apego 
estricto a lo estipula� 
en las normas ANSI/TIA' 
para el sistema de 
transporte a la 
información, y 
apoyarse del manual 
de instalación 
BICSI TDMM 14 
th y ITSIMM 6th, para el 
cumplimiento 
normativo y 
estándares de la 
industria. 

4.Solicitudes de Aclaración �nviadas por el Licitante: 
Soluciones Es ecializadas Generales, S.A. D E  c.v. 

Texto de la pregunta Respuesta 
Página 35 criterios de eva luación por puntos o Se aceptan cartas de los clientes siempre 
porcentajes para:  y cuando estas hagan referencia a los 
Ca pacidad del licita nte contratos presentados en en la sección (ii) 
a)  Capacidad de los recu rsos huma nos: Experiencia y especialidad del licitante, 
Experiencia en e l  servicio. E l  licitante debe para puntos y porcentajes 

1\ demostra r media nte evidencias de proyectos (hojas 

\ �· 

22 de 38 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATORIA A LA LICtTAC:IÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACJONAL, 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA·011B00001·E3619·2022 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVlClO DE .. INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FfBRA 

ÓPTtCA PARA PROPORCIONAR CONECTtVtDAD AL EDfFlCJO DE AULAS D E  LAS CARRERAS DE 
lNCiENIERJA EN INTELICiENCIA ARTtFlCIAL V LIC:ENC.ATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE CÓMPUTO SCOM)" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

Número 

2 

3 

Texto de la pregunta 
de servicio, copias de contratos donde haya 
participado, etc.) 
Pregunta: Solicita mos atenta mente a la 
convocante que acepte una  carta de nuestros 
cl ientes donde muestre que  el persona l  asignado y 
que continúa en nuestra operación fue calificado 
por n uestro cliente en forma positiva. ¿Se acepta 
nuestra solicitud? 

Página 35 criterios de eva luación por puntos o 
porcentajes para :  
Ca pacidad del licita nte 
a) Ca pacidad de los recu rsos huma nos: 
Com petencia o habi l idad en el tra bajo 
E l  licita nte debe presenta r copias de diplomas de 
formación en el tra bajo de los recu rsos huma nos 
propuestos 
Pregunta: en este punto solo se refiere a las 
habi l idades y competencias en la insta lación, diseño 
e ingeniería del  cableado y lo relacionado con este 
tema o se refiere a a lgún otra habi lidad o 
com petencia relacionado con la actividad en 
comento 
¿Es correcta nuestra apreciación o pod ría la 
convocante amplia r su solicitud en este tema, ya 
que se confu nde con el siguiente punto de Dominio 
de herra mientas relacionadas con e l  servicio? 

Página 117, Cable UTP. 
La Convoca nte solicita: Cable de par torcido sin 
blindaje (U/UTP) de 4 pa res. 
Sugerimos en nuestra p ropuesta una  solución de 
Ca ble de Pa r Trenzado de Cobre con blindaje tipo 
F/UTP (Foiled/U nshielded Twisted Pair) el cual  
cuenta con una pel ícu la  de a luminio a l rededor de 
los 4 pa res No Blindados, br indado una serie de 
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Respuesta 

Su propuesta deberá cumplir con los 
l ineamientos técnicos establecidos por a l  
convocante, el motivo del  presente 
procedimiento, es cumplir con los 
principios de honradez, eficiencia y 

eficacia en beneficio del estado, por lo 
tanto el l icitante deberá mostrar los 
certificados correspondientes de su 
personal y empresaria l por una entidad, .� 
organismo ó fabricante que certifique qu-, 
cuenta con la habilidad técnica y 

K 
conocimiento normativo· tanto nacional · 

como internacional, con el fin de 
garantizar el uso eficiente de los recursos 
públicos, bajo los principios de 
imparcialidad, motivo de la presente 
convocatoria 

Su propuesta debera cumplir con los 
l ineamientos técnicos establecidos por a l  
convocante, cumpl iendo en todo 
momento el apego estricto a lo solicitado 
y a la normatividad �acional e 
internacional. en el antecedente que 
deben cumplir con los requerimientos 
técnicos mínimos sol icitados en la 

1 
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Número Texto de la pregunta Respuesta 
ventajas sobre cables No B l indados tipo U/UTP convocatoria, o superiores, o de mejores 
como son los sigu ientes: características técnicas. 

• M ejor desempeño en transmisión de seña l  
debido a u n a  mucho mayor inmun idad 
electromag nética que  pueden ser  de fuentes 
externas (ca bles de fuerza, equipos electrónicos, 
eq uipos e léctricos, fuentes de radio frecuencia, 
etc., así como de la misma interferencia de par a 
pa r (Cross-ta lk  o d iafo n ía)  entre los conductores 
del propio cable de pa r trenzado. 
• A frecuencias de operación superiores a 250 
M Hz, el trenzado (torcido) del cable de cobre no 
es ya suficiente para contra rresta r el efecto del 
ca m po electromag nético generado por los 
cond uctores del ca ble. Para e l  caso de 
ap l icaciones lOG BASE-T (lO G iga bit Ethernet) 
estas operan con un a ncho de banda de 500 
M Hz. A estas frecuencias ta n a ltas e l  campo 
electromagnético es tan i ntenso que no solo 
existe una interferencia de pa r a pa r dentro del 
ca ble, s ino que esto cam pos a lca nza a i nterferir  
a los pa res de otros cables vecinos. A este se le 
conoce como Alien Cross-ta l k  o Diafo n ía 
Exógena. Los cables U/UTP a u n  cuando estos 
sea n Categoría 6A, presenta n u n  a lto contenido 
de ruido en la tra nsmisión debió a la  
interferencia entre cables vecinos. Recordemos 
que los ca bles en una insta lación va n en gra ndes 
gru pos, acomodados en camas o mazos de 
cables en las cana l izaciones troncales y ra males. 
Los Cab les B l indados como por ejemplo los de 
t ipo F/UTP, red ucen d rástica mente la cantidad 
de ruido evita ndo la i nterferencia 
electromagnética proveniente desde los cab les 
veci nos y la q ue genera ría e l  cable en cuestión a 
los que lo rodean. Esto permite u n  excelente 
desempeño de señal de los cables B l indados 
F/UTP para ap l icaciones de más de l Giga bit 
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Número Texto de la pregunta 
Ethernet, como por ejemplo 2.S y S Giga bit 
Ethernet, a m plia mente uti l izados en los Eq u ipos 
de Red I na lámbrica {Access Points) de ú ltimas 
generaciones como los defin idos por I EEE 
802.llac e 1 EEE 802.llax. Por  supuesto mejor 
desempeño ta m bién para ap l icaciones 
lOG BASE-T. 
• Las ap l icaciones lOG BASE-T deben de 
proba rse a SOO MHz de a ncho de banda con 
eq u ipos de medición incluyendo la verificación 
de los pará metros PS AN EXT y PS AACF-R para 
determ inar  la via bi l idad de lO Giga bit Ethernet 
ante e l  efecto del Al íen Cross-ta lk. Los cab les de 
Pa r Trenzado Categoría 6A No B l indados tipo 
U/UTP tienen muchas d ificu ltades pa ra pasa r 
estas costosas y tardadas pruebas (un solo nodo 
puede ta rda r  hasta S min utos) req uiriendo 
rea l iza r d iversas ta reas complejas como red ucir  
el nú mero de cables en los mazos o 
defin itiva mente no poder ama rrarlos y 
sepa ra rlos dentro de las canal izaciones, separa r 
los conectores (Jacks) en los Paneles de Pa rcheo 
o red ucir  la densidad (típicamente 'a 16 o menos 
puertos por u n idad de rack). no se permite 
mezclar  a pl icaciones lOG BASE-T con otras 
ap l icaciones como lOOOBASE-T por ejemplo en 
los ca b les pues se vería n seriamente afectados. 
Con los Cab les de Par  Trenzado Bl indado tipo 
F/UTP las pruebas de Alíen Crossta lk se omiten 
en el equipo de medición "por defin ición" ya que 
el b l indaje a ctúa red uciendo drásticamente la  
interferencia la  cua l  n i  siq u iera será detectable. 
En resu men pa ra este pu nto los cables 
B l i ndados tipo F/UTP permiten pruebas más 
fáci les, rá pidas y económicas pa ra poder 

Ca bleado) de q ue las a pl icaciones lOGBASE-T 

Respuesta 

entrega r  u na G a ra ntía {Certificación de 

1.v estarán lOO% .aseg u radas para su correcto L-----��----------��������������--------------------------------�1 
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Número Texto de la pregunta Respuesta 

\ 

fu ncionamiento d u ra nte toda la vida útil del  
ca bleado. 
• Los cables B l i ndados tipo F/UTP tienen 
mejor esta bi l idad térmica que los cables No 
B l indados tipo U/UTP. Esto sirve para dos cosas 
muy importa ntes: soporta r mayor tem peratura 
a m biente de insta lación y d is ipar mejor el ca lor 
ante e l  transporte de seña les con PoE (Power 
over Ethernet}. El PoE es una función 
sumamente i m porta nte en  la mayoría de los 
dispositivos IP q ue se req u ieren en una  
implementación de i nfraestructura TI hoy en d ía ,  
por ejem plo: Cá maras de Video Vig i lancia,  
Access Poi nt, Teléfonos I P, Panta l las pa ra 
Sistemas de Anuncios/Notificación, Lectores de 
Control de Acceso, Video Proyectores, Control de 
Salas de J u ntas, I l u minación Digita l ( lumina rias 
I P} .  Sistemas de Videoconferencia, Sistemas 
Beacon de notificación de eventos, Sistemas de 
Voceo/Sonorización,  etc. Cada d ispositivo I P  
como una  cá mara o u n  Access Point tiene u n  
requerim iento PoE d iferente expresado en 
Watts. A partir  de Po E Tipo 2 ( IEEE  802.3at} de 30 
W., e l  cable de par trenzado de cobre sufre u n  
detrimento en -su capacidad de conducir  l a  seña l  
hasta 90 metros de en lace perma nente o lOO 

metros de cana l .  Lo a nterior debido a que e l  
cond uctor de cobre a u menta su resistencia con 
el i ncremento de la temperatura por tra nsporta r 
una corriente eléctrica mayor y esto impacta 
negativa mente en la máxima d ista ncia del  
en lace. Un Cable de Pa r Trenzado Categoría 6A 
No B l indado tipo U/UTP tiene u n  detrimento de 
18 metros de en lace por efecto de calentamiento 
cuando es sometido a PoE tipo de 30 W 
alcanza ndo una  temperatura máxima 
permisible de 60° C. Por e l  contra rio, u n  ca ble de 
nuestra marca de Par  Trenzado Categoría 6A 
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Número Texto de la pregunta 
Bl i ndado tipo F/UTP tiene u n  detrimento de solo 
3 metros a ntes las mismas condiciones Po E. 
• Menor inversión de infraestructura con 
ca bles B l indados tipo F/UTP en un d iseño de 
distri bución de nodos con dispositivos IP que 
req u ieren PoE tipo 2 o superior. Cua lq uier 
dispositivo con estos req uerimientos a más 72 
metros de en lace tendrá problemas de 
conectividad con cab les No B l indados tipo 
U/UTP, por lo que se req uerirá invertir en un 
nuevo Cuarto de Telecomunicaciones, Equ ipo 
de Red {Routing  & Switching) .  Cableado 
Backbone de F ibra Óptica, Gabinete de 
Pa red/Rack/Gabinete, Panel  de Pacheo, U PS, 
etc., para poder br indar conectividad a a q uel los 
d ispositivos que q ueda ron ubicados a más de 72 
metros del Cuarto de Telecomunicaciones 
orig ina l . Esto representaría u n  gasto innecesario 
pa ra el usua rio. 
• Menor diámetro exterior de los cables de 
Pa r Trenzado Categoría 6A B l indados tipo F/UTP 
en com pa ración con la mayoría de sus 
contra pa rtes No B l indados tipo U/UTP 
disponi bles en el mercado. La convoca nte 
deberá tener en cuenta que e l  Está ndar  
ANS I/TIA-568.2-D contempla q ue los ca bles 
horizonta les se construyen ún ica mente en 
Ca l ibres AWG 22, 23 y 24 como mínimo. No se 
puede perm itir la participación de ca bles de 
d istr ibución {ca ble de bobina) para su 
insta lación en el ca bleado horizonta l q ue estén 
fa bricados con cond uctores ca l ibre 26 AWG ya 
que  estos q ueda n  por defin ición en 
incum pl im iento del está ndar  a ntes 
mencionado, así como de los req u isitos de la 
presente Licitación. Lo a nterior debido a q ue 
existen a rtificios comercia les de a lgunos 
fa brica ntes de com pa ra r  enga ñosa mente ca bles 
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Número Texto de la pregunta 
de par trenzado categoría 6A No B l indados tipo 
U/UTP de cal i bre no permitido 26 AWG 
expresa ndo q ue tienen menor diámetro exterior 
pero a costa de incu m pl imiento de está ndares y 
u n  pobre desempeño en ap l icaciones de a lta 
velocidad (mayor a 1 g iga bit Ethernet) y con 
req uerimiento de PoE. 
• Los Ca bles de nuestra marca de Par  
Trenzado de Cobre Categoría 6A B l indados tipo 
F/UTP no tienen un costo mayor que los cables 
No B l indados tipo U/UTP de nuestra misma 
marca, por el contra rio, son más económicos. Lo 
a nterior es el resu ltado de décadas de 
investigación y a nuestra I nnovación 
Tecnológ ica q ue nos permitieron rea l izar 
inversiones bien p lanificadas hace más de dos 
décadas, las cua les se han amortizado en e l  
t iempo y perm itido la opti mización de costos de 
operación para l legar a este favorable resultado. 

Pregunta.- Por todo lo  comentado a nteriormente, 
¿permite la convoca nte q ue se oferten cables de Par  
Trenzado d e  Cobre Categoría 6A B l indados tipo 
F/UTP? 

Página 117, C
-
a b le UTP 

Respuesta 

La convoca nte sol icita: "Cu bierta exterior LSZH/C M R  No es correcta su apreciación, sin 
o CM P". embargo, se acepta que pueda ofertar 
Pregunta: Cable UTP categoría 6A, con cubierta 

\ 

4 ¿Es esto u n  error de redacción, queriendo decir q ue CMR. 
se permiten tres tipos d iferentes de cubierta 
exterior: LSZH, C M R  o C M P? ¿Es correcta nuestra Lo anterior, sin ser l imitativo para los 
apreciación? demás participantes. 

Página 117, Jacks RJ45 
La convoca nte sol icita: "RJ45 de 8 h i los sin b l indaje 
U/UTP". 
Pregunta: 
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l ineamientos técnicos establecidos por la 
convocante, cumpliendo en todo 
momento el apego estricto a lo solicitado 
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Núr:nero Texto de la pregunta ' Respuesta 

6 

Con referencia a las recomendaciones descritas en internacional, en el entendido que deben 
nuestra pregu nta #1 , ¿permite la convocante q ue se cumplir con los requerimientos técnicos 
ofrezca una solución de ca bleado de par trenzado mínimos solicitados en la convocatoria, o 
bl indado donde los Jacks RJ45 será n bl indados con superiores, o de mejores características 
envolvente metá l ica de 360°, los cua les permiten la técnicas. 
termi nación de todo tipo de cables de pa r trenzado: 
U/UTP, F/UTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP, con ca l ibres de 
cond uctores sól idos d e  22 a 24 AWG, conductores 
mu ltifi la res ca l ibre 26 AWG y pa ra ca bles con 
diámetro exterior de hasta 9 mm.? 

Página 117, Pa neles de conexión 
Su oferta deberá cumplir con el estándar 
estipulado en la norma ANSI/riA-568.0-D y 

ANSI/TIA-606C, en el antecedente que 

La convoca nte sol icita: "Pa neles de pa rcheo de 48 
puertos Categoría 6A Al  M . . .  , i nteg ración al sistema 
AIM del fa brica nte (sólo cua ndo se requ iera ) .  Lo 

deben cumplir con los requerimientos 
mismo para pa neles de pa rcheo de 24 puertos 

técnicos mínimos solicitados, o 
categoría 6A A I M .  
La nota " (sólo cuando s e  requ iera)"  genera 
am bigüedad y no permite defin i r  si es u n  
req uerimiento o u na función opciona l  o desea ble. 
Por otro lado, ¿a cuá l  sistema A IM y de cual  
fabrica nte debe de i nteg ra rse? Los Sistemas de 
Cableado AIM consta n de dos componentes: el 
hardwa re de conexión y el software de 
admin istración. Por defi n ición n ingún sistema A IM 
de u n  fa brica nte será com patible con el otro 
fa brica nte diferente. Por lo anterior, esto q u iere 
decir que los oferentes pueden presentar sus 
propuestas con sistemas A I M  de cualq uier marca 
los cua les fu ncionará n a la perfección para 
su bsistemas de cableado nuevos e independientes 
de cualq uier i nfraestructura existente. ¿permite la  
convocante que se oferten sistemas de cableado 

superiores, o de mejores características 
técnicas., sin causar detrimento a lguno a 
la base actualmente instalada, en las 
unidades académicas, no es objeto del 
presente procedimiento mencionar 
ningún software de gestión del sistema 
Al M estipulado en la norma TIA-5048, se 
debe dejar la infraestructura con el 
hardware necesario para correr 
aplicaciones presentes y futuras sobre el 
sistema de transporte a la información, 
con el fin de garantizar el uso eficiente de 
Jos recursos públicos, bajo Jos principios 
de imparcialidad y honradez, motivo de la 
presente convocatoria. 
ISO/l EC 18598: Automated l nfrastructure 
M a nagement (AI M )  Systems 
ANSI/TIA-5048: Al M Standard 

A IM d iferentes a la solución existente pa ra que se 
im plementen como subsistemas funciona les 

C E N E LEC EN 50667: Al  M Sta nda rd 
independientes o en su caso puede la convocante 

ANSI/TIA-5017: Physical Network Secu rity 
permitir una l ibre pa rtici pación de los oferentes 
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SUPERIOR DE CÓMPUTO COM)• PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.022:. 

Texto de la pregunta Respuesta 
presenta ndo so luciones de cableado estructurado E l  panel  propuesto deberá conta r con todo 
convenciona les las cua les aseg u ra n  una perfecta lo  necesa rio para su operación con el 
compatibi l idad e interoperabi l idad entre sistemas sistema Al M 
de cableado estructurado de d iferentes ma rcas? 

Página 117, Sección 1 .2, Pa neles de Conexión 
Preg unta: 
Los Paneles de Parcheo requeridos en la presente 
Licitación son de 24 puertos en 1 U n idad de Rack y 
de 48 Puertos en 2 u n idades de rack. ¿permite la 
convocante q ue nuestra oferta i nc luya sola mente 
paneles de 24 puertos por u n idad de rack en el 
entendido que con 2 paneles de 24 puertos por 
un idad se tiene la misma densidad, espacio 
ocupado en bastidor  y una mejor admin istración de 
ca bles por grupos de 24 q ue con un pane l  de 48 
puertos en 2 u n idades que no br inda n ingún valor 
agregado en funciona l idad o faci l idad de 
insta lación? 

Página 118, Cordones de parcheo (patch cord) 
La convoca nte sol icita: "Par  torcido sin bl indaje 
U/UTP" 
Pregu nta: 
Con referencia a las recomendaciones descritas en 
nuestra pregu nta #1, ¿permite la  convocante que se 

Su oferta deberá cumplir con el estándar 
estipulado en la norma ANSI/TIA-568.3-D, 
en el antecedente que deben cumplir con 
los requerimientos técnicos mínimos 
solicitados en la convocatoria, o 
s�p�riores, o de mejores características \ 
tecmcas. 

Su propuesta deberá cumplir con los 
l ineamientos técnicos establecidos por la 
convocante, cumpl iendo en todo 
momento el apego estricto a la 
normatividad nacional e internacional. en 
el entendido que deben cumplir con los 

ofrezca una  so lución de cableado de par trenzado 
requerimientos técnicos mínimos 

bl indado donde los cordones de parcheo sea n 
solicitados en la convocatoria, o 

Categoría 6A empleando cables b l indado tipo S/FTP 
superiores, o de mejores características 
técnicas. 

en su construcción? 

Página 123, Cordones de pa rcheo M M  
La convoca nte sol icita: " M u lt imodo SO 1 125 OMS No se acepta su solicitud. 
tecnología U LL". 
Pregu nta: Se responde con la Precisión Segunda del 
Se le recomienda a la convoca nte que e l  Área Técnica y Requirente incluida en el 
req uerimiento sea Categoría M u ltimodo OM4 como presente documento. 
máximo por las razones sigu ientes: 
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LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "INSTALACIÓN DE CABl.EAOO ESTRUCTURADO V FIB� 
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Número 

lO  

Texto d e  l a  pregunta 
- A excepción de 3 ap l icaciones Ethernet defi nidas 

por la I EEE los componentes de cableado 
M u ltimodo OM4 tienen las mismas capacidades 
y longitudes de enlace q ue con componentes 
O M5. Las ap l icaciones más comu nes como 
lOG BAS E-SR opera n a 400 metros ta nto en OM4 
como en OM5.  40G BASE-SR4 opera igua lmente 
hasta 150 metros ta nto en OM4 como en OM5. 

- El costo de OM5 es mucho mayor hoy en d ía 
que en OM4. 
- Todos los fa brica ntes lo consideran u n  
prod ucto especial ,  bajo pedido y e l  tiempo de 
entrega es considera blemente largo. 
- E l  com ponente funda menta l del  cableado 
de fi bra óptica descrito en la presente Licitación 
como lo son los h i los de fibra óptica, está defin ido 
en categoría M u ltimodo OM4. Si los cordones de 
parcheo son OM5 el cana l  de comunicación será 
de la categoría del menor componente, es decir, el 
en lace de fi bra será reconocido como categoría 
O M 4  como máximo. 

Pregunta: 
Por todo lo a nterior, ¿permite la convoca nte el 
ca mbio del req uerimiento para que los cordones de 
parcheo M u ltimodo sea n máximo categoría OM4? 

Respuesta 

Pág ina  134, DOC U M E NTOS DE REFERENCIA PARA 
CAB LEADO Y TU B ERIA 

No es correcta su apreciación. 

Como el nom bre de esta sección lo ind ica, aqu í  se 
Su propuesta deberá cumplir con los 

en l ista ron Normas y Está ndares tanto pa ra 
l ineamientos técnicos establecidos por la 

Cableado Estructurado co mo para Tu bería, por lo 
convocante, cumpliendo en todo 

cual  es necesa rio precisa r cuá les son las ap l ica b les a 
momento el apego estricto a las normas 

la so lución de Cableado Estructurado para los 
nacionales e internacionales, como lo 

compo nentes de Fibra Óptica y Par Trenzado de 

' 

\ 

estipula las normas ANSI/TIA 5680, 569E, 
Cobre, las cua les son: ANSI/riA-526.7-A, ANSI/riA-
568.0-D, ANS I/riA 568.1 -D, ANSI/riA 568.2-D, 

606C y 607C, para el sistema de 

V ANSI/riA 568.3_0, ANSI/riA 569-E, ANSI/riA 606-C, 
transporte a la información (sistema de 

( 
ANSI/riA 862- B, ANSI/riA 607-C, TIA-598-D, TIA-

cableado estructurado} � 
�----��------�--�----�������------------------------�¡ 
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N úmero Texto de la preguñta Respuesta 

11 

604.10-B, TIA TS B-125, TIA-758-B. Pa ra el caso del 
estándar  ANS I/TIA-5048 {AI M) este se vigi la ría su 
cumpl im iento en caso de que la convocante 
confirme en la preg unta 4 que efectivamente se 
requ iere que  la solución de cableado estructurado 
se necesita como u n  Sistema Al M .  
Los demás está ndares y normas mencionados en 
esta sección no t iene una  ap l icabi l idad en forma 
di recta a las especificaciones técn icas, 
ca racterísticas de fu ncionamiento o 
fu nciona l idades de u n  componente de cableado, 
más bien d efinen los l ineamiento mín imos de los 
trabajos de ejecución de la infraestructura para 
insta laciones e léctricas, sistemas detección de 
fuego y a lg unos para sistemas de cableado 
estructurado, en donde el cumpl imiento depende 
del resultado de los tra bajos ejecutados por e l  
contratista una  vez implementadas las soluciones. 
Por ejem plo, req uerir  e l  cumpl imiento de "N FPA 
5000 - Bu i ld ing  Construction and Safety Code" deja 
una a m bigüedad enorme en el a lcance esperado  
cuando este código se  enfoca en l as  pautas de 
diseño para la construcción segu ra de inmuebles y 
además es de los Estados Un idos de Norteamérica. 
¿es correcta nuestra apreciación, permite la 
convoca nte q ue la solución de Cableado 
Estructurado solo haga referencia a los estándares 
a ntes mencionados en el pri mer párrafo de esta 
pregunta? 

Pág ina 135, Docu mentos de Referencia para Fibra Su propuesta deberá cumplir con los 
Óptica l ineamientos técnicos establecidos por a l  
Nuestra so l ución de cableado estructurado cum ple convocante, cumpliendo en todo 
con todos los está ndares y normas mencionados en momento el apego estricto a la 

�K 
esta sección. Es i m porta nte recordar  que el normatividad nacional e internacional. en 
cumpl imiento de ANSI/TIA 5048-2017 q ueda ría el entendido que deben cumplir con los 
condicionado al t ipo de sistema de cableado requerimientos técnicos mínimos 
definido como req uer imiento fina l  por pa rte de la solicitados en la convocatoria, o--7_, 

\ � 
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Número Texto de la pregunta Respuesta 
convoca n te de acuerdo con la respuesta a la superiores, o de mejores características 
pregu nta #6. técnicas. 

N ÚMERO TEXTO DE LA PREGUNTA RESPUESTA 
PREGU NTA 1: NOS PODRÍAN I NDICAR SI EXISTEN PLANOS PARA SACAR Se responde con la Precisión 
LA EXPLOSIÓN DE . MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA Quinta del Área Técnica y 
CORRECTA I NSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS? EN CASO Requirente incluida en el 

l DE NO CONTAR CON PLANOS ES POSIBLE REALIZAR UN presente documento. 
LEVANTAMIENTO FÍSICO EN EL LUGAR 

-" ' se acepta ofertar Cable UTP 

PREqU NTA 2: NOS PODRÍAN I N D ICAR EL TIPO DE CABLE A UTI LIZAR YA 
categoría GA, con cubierta 
CMR. 

2 QUE SE M ENCIONA LSZH/CM R  O C M P? 

Lo anterior, sin ser limitativo 
para los demás participantes. 
Se responde con la Precisión 

PREGU NTA 3: PARA EL S U M I N I STRO E INSTALACIÓN D E  F IBRAS Quinta del Área Técnica y 

3 
ÓPTICAS ES POS I BLE REALIZAR UNA VISITA A SITIO PARA PODER Requirente incluida en el 
SACAR LOS ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN QUE SE REQUIEREN PARA presente documento. 
EL PROYECTO? 

-
ENVIO DE RESPUESTAS A LOS LIC!!ANTES 

1 

� 
Las respuestas emitidas por pa rte de la Convocante en pri mera insta ncia fueron incorporadas a l  Sistema 
Com pra Net a l as  13:41 horas del día 5 d e  septiembre d e  2022, dando oportu nidad a los l icita ntes d e  efectu a r  
pregu ntas relativas a las respuestas otorgadas por la convoca nte hasta l a s  19:41 horas del mismo día 5 de ni sepUembre de 2022 como se constota en la capturo de panta l la I nserta a conti n uación:  

J 
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---

LA CONTRATACIÓN DEL SERVlClO DE "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FlBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR C0t4ECTIYIDAD AL EDIFICIO DE AULAS D E  LAS CARRERAS DE 

INCiENIERfA EN tNTELIQENCIA ARnFICIAL V UCENCtATURA EN CIENCIA DE DATOS DE lA ESCUELA 
SUPERJOA DE CÓMPUTO (ESCOM • PARA EL ElERClClO FISCAL 2.022. 

Expediente: 2490366 - SERVICIO INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA PARA PROPORCIONAR C 

AnuncíD 'E!niDZUdo a: 

11Ci9J!1 � COmRII.Vo.C16N toE!..l:::R\�CIOVE: 1r:Sfi·U�IÓN CtE. t;/..&LE/.LJO I::�Tf'IJCrliP.ADoJY mt� C:Piií:f>PltRAFRO ..... JfiCIOH:.P. C0r;ECTWJl.M.D A!.. ELIFlC!O li�t.UU VE Lt.S C.\Rf\9VJ.i' liE. 

INQ�MF.R!A E.N !NTF.L!GEilCIA )JtnFlet;..l. V IJCENC!.\TU� éN C!E.."<r.t:..N. DATOS [JS t;.E_'iCUEJ.A SUPERIOR Cf C 

R&sponsabJD de reafízar 4i!l prct:i!dimienfa de contratación �n Ccmpr11:Net 

!;: ·m:.!ll étl Operador UC 
;tv;'l:.i;l:.�(f!j�.r.\( 

Nombfo dcl Opl.'r.id� uc 

EnbceWeb 

ANEXOS ADICIONAl. ES EN El. ANUNCIO {l>jra ."'g�JQr"'Annxos·· ;;1 Anuncio, dahor.\ cdit.1rto y presionar ·An�ar" y '"C:�rg;u Nuevo ArrJllvo•). 

Nota: El tarm1ilo del total de archivos en f.'5te ilparlodo no dctlc c.��:ccder los 3GO. 

corntn<..vlot 

1 !EiA'IISO�f:M.p!Jf (17.377Kfi) 

2 f�AVl�DI:SUGFEN!;IÓUlXJf 1l.942I<EJ 

CONTINUACIÓN DEL ACTO 

ftCHA Y HORA O( 
M'fltTUHo". 

Siendo las 19:41 horas del día 5 de septiembre de 2022 se rean udó el presente a cto, haciendo consta r que 
de conformidad con el segundo párrafo de la fracción J I  del a rtículo 46 del  Reg la mento de la Ley, se recibieron 
pregu ntas relacionadas con las contestaciones emitidas por la convoca nte, así como, a las p recisiones hechas 
por la parte del á rea técn ica y req u i rente del servicio, ta l  como se a precia en  la s igu iente pa nta l la :  
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LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 14lNSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FlBRA 
ÓPTlCA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INGENIERÍA EN t NTELIGENCIA ARnFrCIAa. Y LlCENCIATU RA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO ESCOM " PARA EL EJERClClO FISCAL 2022. 

Ex;a:d:r.t:lflo:2<190l66· 5Eih'lCIO IN!. TA� . ..t.r.IÓtl CE ��JH.t.ArN F.Sili.tJCTUR:.D\) lf AñAA ÓPT!C'.A P.iR;. p¡:¡!)f'ORt.ICNAR C 
re-:ha 'fhor.l df: aptt!vf;¡ e• propos"XXM1 I)Qf(f;/.l022 11) 00'00 

© Monc:.}cs Recibidos 

6 �IErl;(lfoiG liT�;. OE: (;v 

OWFO lJ·N'/It.R� ;,�m: C•J 

Número 

J:ecfu 

��ic9r.!:Cn 11.52 PP.E:JUNTJ.SAOICtt;t.l.l!.ES 05!09/�� 18.13 

tJ'J,W/2í.tl.� ,,u:; 

o·;¡o9:::?� 10.12 

01/09.'2(}21 10:'1 1 

3lJUDi2\122 n-:¡a 

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS CiEN ERALES, S.A DE C.V. 

Texto de la pr,egunta 
P regunta En el Anexo técn ico de las bases 

de Licitación no indican en la sección 1 .2 

Características Técn icas del  Servicio de 

o.s.'fl'.lnn:2 u.13 

Clt�.'Z.:::2110:11 

.Sl!OD/::022 11::20 

Respuesta 

I nsta lación de Cableado Estructurado, para Esto no es un error. 
los componentes " Ba ndeja Fibra Óptica y 

Conectores" y "Cordones de Parcheo M M" El l icitante deberá considerar 

q ue estos deban de cumpl i r  con los en su propuesta el hardware 
necesario para poder integrar 
una solución AIM. 

req uerim ientos de un sistema AIM.  S in  

embargo, en el Documento "Respuestas 

de la Convoca nte a las Sol icitudes de Lo anterior, s in  ser l imitativo 
Aclaración", Página 12, respuesta a pára los demás participantes. 
pregu nta 14 del oferente WYN N M EX 

TECHNOLOGI ES, con referencia a su duda  

sobre la Ba ndeja de Fibra Óptica y 
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JUNTA DE ACLARACIONES 
COKVOCATORtA A LA LJC:tTAC:IÓN PÚBLICA QE CAR'ÁCTER NACIOtotAL, 
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1 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 11IN$TALACIÓN DE CAJlL&ADO ESTRUCTURADO V f;tBRA 
óPnCA P'ARA PROPORCIONAR CONECTlVlDAD Al.. EDtFtCIO D E  AULAS D E  LAS CARRERA'S DE 

INCiENIERfA EN tNTELIOENC:IA ARTtFlCIAL V. UCEtfClA.TURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO ESCOM " PARA EL ElERClClO FISCAL 2022. 

Número Texto de la pr�g!Jnta 
Conectores le ind ican: " ... Con esca la bi l idad 

a Al M". ¿Queremos aclarar a la convoca nte 

q ue esto un error en la respuesta a este 

req uerimiento de componentes de Fibra 

Óptica, nos pod ría acla ra r la convocante si 

requ iere que la solución del d istr ibuidor; 

(Bandeja) de Fibra óptica, sus 

conectores/acopladores y jumpers sean u n  

Sistema A l  M ,  Favor d e  ac lara r? 

GRUPO> LANWARE S.A. DE C.V. 

Número T�xto de la pregunta ,, " '"' 

En  virtud del aplazamiento d e  l a  
publ icación de las respuestas de la ju nta de 
ac laraciones y tras ha ber inc lu ido la visita a 
las i nsta laciones e l  

. .  
7 d e  prox1mo 

l septiembre, nos podría n i ndicar si la fecha 
de entrega de propuestas será la  m isma 
{09 de septiembre) o si también será 
a p lazada? 

�es puesta 

Respuesta' 

El Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones se 
l levará a cabo a las 10:00 horas " 
del dia 12 de septiembre de \ 
2022. . 

Así mismo, se hace consta r q ue de conformidad con lo dispuesto por los a rtícu los 26 penú lt imo pá rrafo de la 1 
Ley, a este acto no asistió n ingún  representante o persona que manifesta ra su i nterés de esta r p resente en el � 
mismo en cal idad de observador. 

De conformidad a lo que  señala el a rtícu lo 33 de la Ley, la presente Acta forma pa rte i nteg ra nte de la 
Convocatoria. 

Para efectos de la notificación y en términos de los a rtícu los 37 B is de la Ley, a partir  de esta fecha se pone a 
disposición de los l icita ntes q ue no haya n asistido a este a cto, copia d e  esta Acta en  el Tablero de Avisos de la 
Di rección de Recursos Materia les e I nfraestructura ,  ubicada en Av. M ig uel  Othón de Mendizába l  s/n, esq.  Av. 
M iguel Bernard,  Col. La Escalera, Alca ld ía Gustavo A. Madero, C.P. 07320, en  donde se encontra rá d isponib le por 
u n  término no menor de c inco d ías há bi les, s iendo de la excl usiva responsa bi l idad de los l icita ntes, acud i r  a 
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I,.A CONTRATACIÓN DEL SERVlCfO DE .. INSTALAClÓN PE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA 
ÓPTICA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

tNCENIERfA EN INTELIOENCIA ARTIFICIAL Y LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR D E  CÓMPtiTO OM • PARA EL ElERCrCtO FISCAL 2022. 

entera rse de su contenido y obtener copia de la m isma. Este proced i miento sustituye a la notificac ión persona l .  
La  i nformación ta m bién estará d isponib le en el S istema Compra Net, en la d i rección e lectrónica 
https://compra net.hacienda.qob.mx. 

F inal mente, se recuerda q ue el Acto de Presentación y Apertura de Proposicione"s se l leva rá a ca bo a las 10:00 
horas del día 12 de septiembre de 2022, a través del Sistema Compra N et, en la Di rección de Recu rsos 
Materia les e I nfraestructura, ub icada en Av. M iguel Othón de Mend izá ba l s/n, esq . Av. M ig uel Berna rd, Col .  La 
Esca lera, Alca ldía Gustavo A. M adero, C.P.  07320, siendo un acto formal  q ue d a rá i n icio puntua lmente, por lo 
que después de esa hora no se permitirá el acceso a n ingún observador o servidor  públ ico ajeno al acto, d e  
conformidad con lo que señala e l  a rtículo 47 d e l  Reg lamento de la Ley. 

Después de dar  lectu ra a la presente Acta, se pregu nta a los asistentes si t ienen a lguna  duda o comenta rio 
respecto a l  presente acto que q u isiera n  hacer constar, respondiendo negativa mente y manifestaron no tener 
n inguna objeción respecto de este· acto, por lo que se dio por terminada esta primera, única y última junta, 
siendo las 20:30 horas, del mismo día de su inicio. 

Esta Acta consta de 38 hojas, fi rmando para los efectos lega les y de conformidad,  los asistentes a este acto, 
qu ienes reciben copia de la m isma. 

OBSERVADORES SOCIALES 
NOMBRE Y EMPRESA QUE REPRESENTA RÚBRICA 

NO SE PRESENTÓ N INGUNA PERSONA QUE MANI FESTARA SU 

� INTERÉS DE PERMAN ECER EN EL ACTO CON CARÁCTER DE 
OBSERVADOR 

POR PARTE DEL ÁREA CONVOCANTE I PN) 

NOMBRE Y CARGO 

Mtro. Alfredo Armando 
Becerril Castil lo 

Director de Recursos Materiales 
e Infraestructura 

Lic. Gerardo Alfredo lcaza Palacio 
Jefe de la División de Adquisición 

de Bienes y Servicios 

ÁREA CONTRATANTE 
ÁREA 

Dirección de 
Recursos Materiales 

e Infraestructura 

Dirección de 
Recursos Materiales 

e Infraestructura 
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')�������!?N 1 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

1 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES E 

INFRAESTRUCTURA 
DIVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

JUNTA DE ACLARACIONES 

1 CONVOCATORIA A LA UCffAC:ló
,�.

PÚBLICA DE CARÁCTER NAClONAL. 
DE PARTICIPACIÓN ELECTRóNICA NÚMERO LA·011B00001·E3619·2022 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 11JNSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO V FIBRA 
ÓPnCA PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD AL EDIFICIO DE AULAS DE LAS CARRERAS DE 

INCiENlERfA EN lNTELICiENCIA ARTlFIC�� UC.aNCIAlURA EN CIENCIA DE DATOS DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO SCOM)• PARA EL ElERClCIO FISCAL 2022. 

·: POR PARTE DEL ÁREA CONVOCANTE (IPN}� 
ÁREA CONTRATANTE 

NOMBRE Y CARGO ÁREA RÚBRICA /)\1=í"R� 

Lic. Juan Manuel Padrón Bribiesca Dirección de tflo� Jefe del Departamento de Recursos Materiales t¡ Compras e Infraestructura 

POR PARTE DEL ÁREA REQUIREN:ri: y TÉCN ICA .. ,... �· . ' 

N0MBRE Y CARGO ; ' ÁREA RÚBRICA 
· .· 

lng. Francisco Javier Hernández 
Dirección de 1 Betancourt 
Computo y 

Jefe de División de 
Telecomunicaciones 

Comunicaciones 
1 

� 
:� ' 

FIR� 

IW> 
� 

POR PARTE DE LA QFICINA DEL ABOGADO GENERAL .EN €L IPN 
' "' 

NOMBRE Y CARGO RÚBRICA FIRMA 
" .. 

No hubo asistencia. 

POR PARTE DEL ÓRGANO I NTERNO OE: CO,TROL EN EL IPN ' 

NOM BRE .S .. RÚBRICA FIRMA 

� L.A. Edgar Pérez Herrera Tuvo que retirarse. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fl N DEL ACTA ----------------------------------------------
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